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致：所有註冊專門承建商(通風系統工程類別) 
 
執事先生： 
 

 

用於機動式通風系統用於機動式通風系統用於機動式通風系統用於機動式通風系統的的的的 空氣過濾器空氣過濾器空氣過濾器空氣過濾器 
 
 

 你 應 當 知 悉 ,根 據 香 港 法 例 第 123J 章  《 建 築 物 (通 風 系 統 )規 例 》第 4(1)(g)

條 及 第 132CE132CE132CE132CE 章 《 附 表 所 列 處 所 通 風 設 施 規 例 》 第 4(1)(i)( i)條 ， 用 於 機 動

式 通 風 系 統 的 空 氣 過 濾 器 須 全 部 用 不 可 燃 物 料 製 成 ， 但 不 得 用 鋼 絲 絨 。  

 

 近 期 的 通 風 系 統 檢 查 發 現 ， 供 應 商 無 法 提 交 以 下 兩 款 已 安 裝 於 系 統 內   

的 空 氣 過 濾 器 測 試 報 告 ， 以 證 明 其 性 能 表 現 符 合 BS 476： 第 4 部 分  、 BS 

476： 第 6 部 份 、 UL 900 或 DIN 53438 第 3 部 分 的 標 準 (請 參 閱 消 防 處 通 函

第 4/96 號 第 XI 部 分 第 6 條 )。 該 兩 個 品 牌 為 ：  

 

(a) 「Z SeriesZ SeriesZ SeriesZ Series」折疊過濾器 

(b) 「DOP SeparatorDOP SeparatorDOP SeparatorDOP Separator」高效能空氣粒子過濾器 

 

  有 鑑 於 此 ， 如 檢 查 通 風 系 統 時 發 現 上 述 兩 款 過 濾 器 ， 請 特 別 留 意 。 如

要 為 過 濾 器 裝 置 處 於 安 全 和 有 效 的 操 作 狀 態 簽 發 證 明 書 ， 事 前 你 必 須 信 納

系 統 擁 有 人 或 有 關 的 供 應 商 可 提 供 充 足 證 據 或 測 試 報 告 ， 證 明 有 關 裝 置 符

合 上 述 規 定 。 否 則 ， 你 必 須 於 年 檢 證 書 中 「 存 在 缺 點 」 一 欄 加 以 註 明 。  
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